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Spiaggia  Er ac lea

SCHEM A  A  BLOCCHI

25  Giugno  2012

K wh

Fornitura
Enel

QGS

QS1QS2QS3QS4QINFQS5QS6QS7

L1 = Circa 80mt

L2 = Circa 100mtL3 = Circa 100mtL4 = Circa 100mtL5 = Circa 100mtL6 = Circa 140mtL7 = Circa 120mtL8 = Circa 90mt

SCHEMA A BLOCCHI

FG7 3,5x1x70mmq

FG7 4x1x25mmqFG7 3,5x1x70mmqFG7 3,5x1x70mmqFG7 3,5x1x50mmqFG7 3,5x1x50mmqFG7 3,5x1x35mmqFG7 4x1x25mmq

ALIMENTAZIONE
BOX SER VIZI

PR ESE DI
SER VIZIO

ALIMENT AZIONE
BOX SER VIZI

PRESE DI
SER VIZIO

ALIMENTAZIONE
BOX SER VIZI

PR ESE DI
SER VIZIO

ALIMENTA ZIONE
BOX SER VIZI

PRESE DI
SER VIZIO

ALIMENT AZIONE
BOX SER VIZI

PRESE DI
SER VIZIO

ALIMENTAZIONE
BOX SER VIZI

PR ESE DI
SER VIZIO

ALIMENT AZIONE
BOX SER VIZI

PRESE DI
SER VIZIO

ALIMENTAZIONE
BOX SER VIZI

PR ESE DI
SER VIZIO
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SCHEM A  QUADR O  QGS

25  Giugno  2012

Kwh

Fornitura
Enel

Q 1

Interruttore magn.diff.
Marca Schneider Electric

Tipo C120N 4P 80A
P.D.I.=10kA Id=300mA Sel.

ALIMENTAZIONE QUADRI
DI SERVIZIO CASETTE E SERVIZI

Linea in cavo tipo FG7 3,5x1x70mmq
su tubazione interrata

QUADRO QGS

Potenza massima
30kW
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Spiaggia  Er ac lea

SCHEM A  QUADR O  GS1
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QS2 QUADRO QS1

X 1
16A

Q 3
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 2
16A

Q 4
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 5
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 4x1x25mmq

F1
1A

ALLARME
DISABILI

Q 2 7
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 1
13.4

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX

Q 3 6
1+N  6A

6K A

30m A

PANNELLO
INFORMATIVO
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SCHEM A  QUADR O  QS2

25  Giugno  2012

FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QS3

PARTENZA AL
QUADRO QS1 QUADRO QS2

X 3
16A

Q 7
2P  16A

6K A

30m A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 4
16A

Q 8
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 6
4P  16A

6K A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QGS

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x70mmq

Linea in cavo FG7
formazione 4x1x25mmq

Lin
ea

 in
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av
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FG
7

fo
rm

az
ion

e 
3,5

x1
x7

0m
m

q

F 2
1A

ALLARME
DISABILI

Q 2 8
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 2
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SCHEM A  QUADR O  QS3
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QS4

PARTENZA AL
QUADRO QS2 QUADRO QS3

X 5
16A

Q 10
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 6
16A

Q 11
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 9
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x70mmq

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x70mmq

F 3
1A

ALLARME
DISABILI

Q 2 9
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 3

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE PARTENZA LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX
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SCHEM A  QUADR O  QS4
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QINF

PARTENZA AL
QUADRO QS3 QUADRO QS4

X 7
16A

Q 13
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 8
16A

Q 14
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 12
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x50mmq

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x70mmq

F 4
1A

ALLARME
DISABILI

Q 3 0
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 4

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE PARTENZA LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX
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SCHEM A  QUADR O  QINF
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO Q5

PARTENZA AL
QUADRO QS4 QUADRO QINF

X 9
16A

Q 16
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 10
16A

Q 17
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 15
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x50mmq

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x50mmq

F 5
1A

ALLARME
DISABILI

Q 31
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 5

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE PARTENZA LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX
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SCHEM A  QUADR O  QS5
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QS6

PARTENZA AL
QUADRO QINF QUADRO QS5

X 11
16A

Q 19
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 12
16A

Q 2 0
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 18
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x35mmq

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x50mmq

F 6
1A

ALLARME
DISABILI

Q 3 2
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 6

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE PARTENZA LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX

Q 3 5
1+N  6A

6K A

30mA

PANNELLO
INFORMATIVO
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SCHEM A  QUADR O  QS6
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

ARRIVO LINEA
DA QUADRO QS7

PARTENZA AL
QUADRO QS5 QUADRO QS6

X 13
16A

Q 2 2
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 14
16A

Q 2 3
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 21
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 4x1x25mmq

Linea in cavo FG7
formazione 3,5x1x35mmq

F 7
1A

ALLARME
DISABILI

Q 3 3
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 7

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE PARTENZA LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX
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FASE R

NEUTRO

FASE S

FASE T

PARTENZA AL
QUADRO QS6 QUADRO QS7

X 15
16A

Q 2 5
2P  16A

6K A

30m A

MORSETTIERA
DI DERIVAZIONE

4P 125A

GENERALE QUADRO PRESE DI SERVIZIO

X 16
16A

Q 2 6
1+N 16A

6K A

30m A

ALIMENTAZIONE
QUADRO CASETTA

Q 2 4
4P  16A

6K A

Linea in cavo FG7
formazione 4x1x25mmq

F 8
1A

ALLARME
DISABILI

Q 3 4
1+N  6A

6K A

30mA

PUNTO
LUCE

K 8

FRONTE QUADRO ELETTRICO

MORSETTIERA
4P 125A

QUADRETTO
PROTEZIONE
BOX SERVIZI

PRESE DI
SERVIZIO
2P+T 16A

ARMADIO DI
CONTENIMENTO

IN VETRORESINA

ARRIVO LINEA PRINCIPALE

DERIVAZIONI BOX
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SCHEM A  TIPO BOX  TIPO  "C"  SER VIZI
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Q 3 7
2P  20A

DERIVATO DA
QUADRO SERVIZI (QS...)

Q 3 8
1P+N 16A

6K A

Q 3 9
1P+N 10A

6K A

GENERALE
QUADRO

LINEA FORZA LINEA LUCE
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SCHEM A  CHIAMA TA  DI EMER GENZA  LOC ALE
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T 1
230 /12

15V A

X
T1-

X
T2-

TIRANTE

X
R1-

X
R

2
-

PULSANTE
RESET

K 1

K 1
13.4

K 1
13.4

X
S1-

X
S2-

ALLARME
OTTICO-ACUSTICO

DERIVATO DA
QUADRO SERVIZI (QS...)

Q 4 0
2P  20A

K 1
13.4

A DISPOSIZIONE PER
EVENTUALE RIPETIZIONE

DELL' ALLARME


